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Poznan, dnia 1 grudnia 2016r
znak sprawy: WIE-1943-374S-1/2016

PROTOKOL
kontroli sanitarnej kompleksowej

przeprowadzonej w dniu(-ach) 30 listopada 2016 w godz. od 9.00 do 13.00 przez

Starszego Asystenta
Paristwowego Inspektora Sanitarnego MSW
na obszarze woj. wielkopolskiego
mgr inz. Edyte Klarzyriska (nr upow. 079)

/stanowisko oraz nazwisko | imig kontroiera przeprowadzajgcego kontrole oraz numer upowaznienia/

Podstawa prawna kontroli:

art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowsj Inspekcji Sanitarnej /Dz. U.2015r.poz. 1412 ze
zmianami/,

art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego /Dz.U.2016ér,
poz. 23 ze zmianami/.

Obiekt jest wiasnoscig (w statym zarzadzie) Panstwowej Strazy Pozarnej

1. Kontroig objeto: Komende Powiatowa Paristwowej Strazy Pozarnej
ul. Rakoniewicka 31; 62-065 Grodzisk Wikp.

2. Kontrolg przeprowadzono w obecnosci -
st. kpt. mgr inz. Marcin Nowak — dowédca Jednostki Ratowniczo-Gasniczej

3. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmowat:
— kontrola kompleksowa

4. W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono nastepujacy stan
faktyczny:

1. W okresie od ostatniej kontroli wykonano:
- remont klatki schodowej, $ciany sufit Czyste bez uszkodzeri, zaciekéw; do ok 1,6
powierzchnia fatwa do utrzymania w czystosci tapeta natryskowa:
- wymieniono wyeksploatowang  wyktadzine podiogowa dywanowg w 1
pomieszczeniu biurowym:;
- przeprowadzono generalny remont sekretariatu oraz 2 pomieszczer biurowych wraz
Z czesciowo wymiang wyposazenia: sciany czyste, podioga panele bez uszkodzen ,
wydzielone miejsce z punktem wodnym z mozliwoscig umycia naczyn.
Stan techniczny pozostatych pomieszczen oraz ich przeznaczenie bez istotnych
zmian; na biezaco przeprowadzane sg drobne prace remontowe i konserwacyijne.

2. Czystos¢ biezgca kontrolowanych pomieszczen zachowana - zapewnione miejsca do
przechowywania $rodkéw czystosci oraz sprzetu do sprzatania; dostateczny zapas
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Srodkéw czystosci oraz Sprzetu do utrzymania czystosci. Za utrzymanie
odpowiedniego  stanu porzadkowego  pomieszczen podziatu  bojowego
odpowiedzialni sg funkcjonariusze. Sprzatanie pomieszczen Komendy — podmiot
Zzewnetrzny firma Ustugowo-Handlowa ,Brud-Blask” na podstawie umowy nr
PT.2370.02.2016 o $wiadczenie ustug utrzymania czystosci w budynku KPPSP z
dnia 7 stycznia 2016r.(czas obowiazywania do 31 12.2016).

3. Liczba ogétem zatrudnionych w obiekcie 49 pracownikéw w tym: 47 funkcjonariuszy,
2 pracownikéw cywilnych (w zaleznosci od stanowiska w systemie oémiogodzinnym:;
24-godzinnym).

4. Badania profilaktyczne funkcjonariuszy, pracownikéw cywilnych: orzeczenia
stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku wydane na
podstawie badan Iekarskich. Orzeczenia aktualne, pracodawca orzeczenia
przechowuje w aktach osobowych. Przedstawiono do wgladu kopie skierowan. W
skierowaniach na badania profilaktyczne pracodawca uwzglednit charakter
wykonywanej pracy, stanowisko pracy, czynniki uciazliwe oraz szkodliwe czynniki
fizyczne oraz chemiczne wystepujace na stanowisku pracy. Ustuga w zakresie
medycyny pracy $wiadczona na podstawie umowy z SP ZOZ MSW w Poznaniu.

5. Przedstawiono do wgladu m.in:

e aktualny protokét nr Z-2/0713/2016 z okresowe] kontroli sprawnosci
przewodow i podigczen dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonanej
przez Spotdzielnia Pracy Kominiarzy ul. Gérki 13, 80-204 Poznan; bez uwag;
nie stwierdzono usterek, wentylacja sprawna i skuteczna (protokét z dnia 12
wrzesnia 2016; budynek administracyjny, garaze);

* porozumienie z 3 stycznia 2014r z SPZO7 w Grodzisku Wikp w sprawie
wspoétdziatania i wspofpracy z jednostkami wigczonymi do krajowego systemu
ratowniczo-gasniczego zwanego KSRG z systemem Panstwowego
Ratownictwa Medycznego zwanego dalej PRM, na terenie dziatania KP PSP
w Grodzisku WIkp min: w zakresie odtworzenia gotowosci operacyjnej
uzytego sprzetu w medycznych dziataniach ratowniczych; sprzet musi zostaé
niezwtocznie Uzupetniony ,sztuka za sztuke” czysty, kompletny i sprawny;
odpady stanowigce materiat biologiczny niebezpieczny bedg przekazane
przedstawicielowi jednostki systemu PRM do utylizacji;

* umowe nr MP/PSP/19/16 z dnia 04 stycznia 2016 z SP ZOZ w Poznaniu na
$wiadczenie ustug w zakresie medycyny pracy,

e umowe nr 22/\W/ks/2007 o Zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekdw
zawartg w dniu 2 stycznia 2007r w Grodzisku Wikp z Miejskim Zaktadem
Komunalnym w Grodzisku Wikp; umowa zawarta na Czas nieokreslony;

¢ deklaracje o wysokosci optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomosci potozonych na obszarze Zwigzku migdzygminnego ,Centrum
Zagospodarowania odpadéw” — Selekt

8. Media w obiekcie: woda dostarczana do obiektu z wodociggu publicznego:
nieczystosci ptynne odprowadzane do kanalizacji. Odpady komunalne - pojemniki
ustawione na podtozu utwardzonym w prawidtowe] odlegfosci od budynku; szczelne,
zamykane. Prowadzona jest dodatkowo selektywna zbi6rka odpadéw: odbiér przez
uprawniony podmiot. W trakcie kontroli kosze na odpady wewnatrz obiektu
zabezpieczone workami foliowymi. Ogrzewanie obiektu gazowe bezobstugowe.

7. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi: przepalone $wietléwki — w czasie Zzakupu
nowych oddawane zuzyte; przepracowany olej, zuzyte akumulatory — wymiana
podczas napraw w warsztatach poza terenem komendy. Odpady medyczne
wytworzone podczas dziatan ratowniczych odbierane przez pogotowie ratunkowe/SP
Z0Z w Grodzisku Wikp. Dodatkowo przedstawiono do wgladu karty przekazania
odpadéw m.in.: o kodach: 200135(zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne),
130208 (inne oleje silnikowe),080318 (tonery)‘l60214(komputery),160602 (baterie).
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8.

10.
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Wedtug oswiadczenia $wiadkow kontroli minirmjrri raz w roku wykonywany jest serwis
klimatyzatoréw (wykonano m.in.: odgrzybianie parownikéw, wyczyszczenie
skraplaczy; sprawdzenie parametréw pracy).

. Pracodawca dokonat i udokumentowat ocene ryzyka zawodowego nas poszczegdine

stanowiska pracy. Pracownicy zostali zapoznani z opracowang dokumentacjg co
potwierdzili podpisem. W kolejnym roku kalendarzowym przewidziano aktualizacje
opracowanej oceny.

W obiekcie nie stwierdzono narazenia na czynniki rakotworcze i mutagenne. Jednak
podczas wykonywania czynnoéci ratowniczo-gasniczych, réznego rodzaju zdarzer
wymagajgcych interwencji: pozaréw, katastrof budowlanych, chemicznych, wypadkéw
komunikacyjnych i innych sytuacji w ktérych czynnosci ratownicze wykonujg
funkcjonariusze zagrozenie to potencjalnie wystepuje. Pracownicy na biezgco sg
informowani i szkoleni z zakresu kontaktu z czynnikami rakotwérczymi i mutagennymi
oraz zasadami ochrony przed nimi.

W zakresie narazenia na szkodliwe czynniki biologiczne:

- pracownika z powierzonymi obowigzkami archiwisty, pracownik ma dostep do
srodkow ochrony indywidualnej (rekawiczki jednorazowe, fartuch, péimaski filtrujgce);
wywieszona we widocznym miejscu instrukcja bezpiecznej i higienicznej pracy;
monitorowane parametry temperatury i wilgotnosci; we widocznym miejscu
wywieszona instrukcja bezpiecznej i higienicznej pracy na stanowisku archiwisty;

- funkcjonariusze w trakcie czynnosci stuzbowych narazeni s na szkodliwe czynniki
biologiczne - szczeg6lnie podczas udzielania pomocy przedlekarskiej osobom
poszkodowanym. Stosowane sg $rodki profilaktyczne m.in.: $rodki ochrony
indywidualnej oraz s$rodki higieny osobistej, produkty biob6jcze, szkolenia, w

skierowaniach na badania profilaktyczne pracodawca wskazat czynniki biologiczne
na jakie narazeni sg pracownicy;

- dla funkcjonariuszy zapewnione gogle pleksowe;
-przedstawiono do wgladu schemat postepowania poekspozycyjnego dotyczacy

- potencjainego narazenia na kontakt z materiatem biologicznie niebezpiecznym (wirus
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13.

14.

HIV,HBV,HCV); w ostatnim okresie nie wdrazano procedury poekspozycyjnej wobec
funkcjonariuszy;

- w okresie od ostatniej kontroli nie wdrazano w/w procedury;

- przedstawiono aktualizowany wykaz zaszczepionych funkcjonariuszy (p/ WZW typu
B oraz pltezcowi i blonicy) — zbieranie danych dotyczacych uodpornienia
funkcjonariuszy potwierdzone przedstawiong dokumentacjg; w chwili obecnej 10
funkcjonariuszy rozpocznie cykl 0,1,6 pWZWB;

- zgodnie z rozdzielnikiem funkcjonariusze w okresie potroczny otrzymujg m.in.:
mydto, reczniki, paste do rak;

- apteczka | pomocy oznakowana prawidiowo, wyposazona w podstawowe &rodki
opatrunkowe, instrukcje | pomocy, wyznaczona osoba

Niebezpieczne substancje iich mieszaniny: dostepny spis oraz karty charakterystyki
substancji i mieszanin niebezpiecznych. Stosujacy =zapoznani z kartami
charakterystyki znajdujacymi sie w miejscu dostepnym; substancje przechowywane
zgodnie z kartami charakterystyki, w oryginalnych opakowaniach, oznakowane w
spos6b widoczny | umozliwiajgcy ich identyfikacje (m.in.: Roteor, Amber one).
Pomieszczenia biurowe — wyrywkowo kontrolowane bez uwag; $ciany czyste, podfogi
trwate bez uszkodzen. Os$wietlenie sztuczne i dzienne. Okna z mozliwosciag
wietrzenia. Zapewnione zaluzje, rolety eliminujgce nadmieme nasfonecznienie
stanowisk pracy. Powierzchnie normatywne. Kserokopiarki uzywane indywidualnie
przez pracownikéw Komendy - brak statego miejsca pracy.

Dia pracownikéw Komendy wydzielone WC, podziat na damski i meski zachowany;
umywalki z doprowadzong biezacg cieptg i zimng wodg, zaopatrzone w pojemnik
z mydiem w plynie oraz suszarki elektryczne, powierzchnie tatwo - zmywalne,
wentylacja zapewniona.
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15. Stanowisko  Kierowania: w pomieszczeniu kKlimatyzacja; stanowiska pracy
wyposazone w monitory ekranowe - ustawione prawidtowo z mozliwoscig regulacii:
klawiatura stanowi osobny element wyposazenia z mozliwoscig regulacji; blat stoty
barwy jasnej; siedzisko z regulacjg i podtokietnikami. Pracownicy majg Zapewniong
dostateczng przestrzen do pracy; swobodny dostep do stanowiska; prawidtowa
odlegto$¢ oczu od ekranu; oswietlenie - naturalne oraz sztuczne (nie powodujgce
olSnienia poprzez zastosowanie rolet, zabezpieczenie przed nadmiernym
nastonecznieniem stanowiska pracy). Dla pracownikéw zapewnione pomieszczenia
sanitarno - higieniczne: miejsce do przechowywania odziezy z indywidualnymi
szafami, ustep; pomieszczenie kuchenne z mozliwoscig podgrzania i spozycia
positkow.

16. Pomieszczenia Jednostki Ratowniczo Gasniczej:

-pomieszczenia do wypoczynku: osdwietlenie naturalne | sztuczne, wentylacja
grawitacyjna, okna uchylne zabezpieczone roletami, podtoga trwata réwna,
zmywalna; $ciany czyste; pranie poscieli indywidualnie przez funkcjonariuszy: posciel
przechowywana w indywidualnych szafach:

- W ostatnim okresie wykonano profesjonalne pranie wszystkich materacy:

- pomieszczenie spozywania | przygotowywania positkdw: Zywienie we wtasnym
zakresie; meble kuchenne w dobrym stanie technicznym; zlewozmywak z biezaca

indywidualne szafy z otworami wentylacyjnymi; wentylacja grawitacyjna, podtoga
zmywalna bez uszkodzer, okna otwierane, migjsca siedzgce zapewnione;

- odziez bojowa - przechowywana w indywidualnych szafach z otworami
wentylacyjnymi na garazach:;

- Zzaplecze sanitarno-higieniczne: ustepy, natryski, umywalki — przy punktach
wodnych biezaca ciepta i zimna woda, mydio w plynie, suszarki elektryczne; sciany
podtogi w glazurze ceramicznej; zapewnione pomieszczenie do prania.

17. Dezynfekcja sprzetu uzytego podczas dziatah ratowniczo — gasniczych (nosze,
kotnierze) itp. wykonywana jest na podstawie porozumienia pomiedzy KP PSP a SP
Z0Z w Grodzisku WIkp; oraz na wydzielonym stanowisku w pomieszczeniach
Komendy. Dostepne torby PSP R1 w trakcie kontroli — $rodki opatrunkowe, sprzet
jednorazowego uzycia - Opakowania bez uszkodzen, rekawiczki jednorazowe w
ilosciach dostatecznych, preparaty do dezynfekcjii rak o nieaktualnym lub
nieczytelnym terminie przydatnosci do uzycia. oraz preparat do szybkiej dezynfekgii
powierzchni Incidur liquid Spray. Stan kontrolowany na biezaco przez wyznaczone
osoby

18. Dostegpne instrukgje bhp na stanowiskach pracy.

19. Zakaz uzywania wyrobéw tytoniowych na terenie catego obiektu; w widocznych
miejscach umieszczona informacja stowna i graficzna o zakazie uzywania wyrobéw
tytoniowych w obiekcie. Zakaz przestrzegany. Poinformowano o zmianach
wynikajacych z zmian ustawy o ochronie zdrowia przed nastgpstwami uzywania
tytoniu i wyrobow tytoniowych.

20. Otoczenie obiektu uporzgdkowane,
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§. Stwierdzono nastgpujace niepraividldeéi:i,"'jktére stanowig naruszenie nizej
wymienionych przepiséw:

1.Preparaty do dezynfekcji rak o nieaktualnym lub nieczytelnym terminie przydatnosci do
uzycia.

§ 11.1 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r w sprawie szkodliwych czynnikéw dla
zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki( Dz.U
nr 81, poz 716 ze zmianami)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. ZArzadzajacy (a): wuuuvccoveeeesrsesseceseesssss s
podai(a) nastepujace wyjasnienia/uwagi, mozliwosci i termin  usunigcia
nieprawidiowosci:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

........

7. Stwierdzone nieprawidiowosci nalezy usunaé w terminie:

pkt.1. niezwtocznie

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Komendant Powiatowy Parnstwowej Strazy Pozarnej w Grodzisku Wikp.

10.Protokét  zostat odczytany w obecnosci wszystkich oséb bioracych udziat
w czynnosciach urzedowych K~ Y
PA EJ
11.  Podpisy: . _Z i
1. Zarzadzajgcego 4 S
2. 0s6b upowaznionych -
3. swiadkéw kontroli "

12. Odmowa podpisu

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

13. Wyjasnienia kontrolera dotyczace przyczyn braku podpisu osoby okreélonej w pkt.
111012,
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Nt s (-
POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokét kontroli sanitarnej nr T TR Przeprowadzonejwdniu ...

Otrzymatem(am) dnia ... .14 ¢ KOMENDANT pawarac

i e

Iieczatka i podpis odbiersjacego/

Prowokot sprawazono pod wzgjiedemﬁﬁr}_amym po dckonaniy czy;nnoé_rfi_ konta'-a!nych L o
zatwierdzono/nie zatwierdzono zapoznanie sie z opisanym stanem faktycznym na €gzemplarzu
protokotu wiasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze wojewddztwa.
- (déta i podpis inspektora )
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